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HK.4020.3.14.2017
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OCENA

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 20151, poz. 1989) po przeprowadzeniu kontroli jakosci wody produkowanej
przez wodocigg Nawiady, pobranej w dniu 09.05.2017r. opisanej w protokole
Nr HK.4020.3.14.2017 z dnia 09.05.2017r., kod prébek 43Mr, 44Mr, 45Mr, 46Mr
i sprawozdaniach laboratoryjnych nr L/SBW/282/2017, L/SBW/283/2017,
L/SBW/284/2017, L/SBW/285/2017 z badania prébek wody do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie

stwierdza przyvdatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PSSE w Ketrzynie, opisanych jak wyzej,
w zakresie zbadanych parametrow mikrobiologicznych i1 fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zatacznikach nr 1A, 3A i 3B do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie analizy powolanych

wynikow badan laboratoryjnych i przepisow prawnych postanowiono jak wyzej.
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