Panstwowy Powiatowy [ UR
Inspektor Sanitarny
w Mragowie _ -
217 -UY
LU -

HK.4022.2.34.2017 Mragowo| 14:09.2017 .

11-710 Piecki, ul. Polna 3a

Ocena jakoS$ci wody

Na podstawie § 2 pkt 4. § 17 pkt 1 oraz § 28 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) po przeprowadzeniu wst¢gpnego monitoringu substancji
promieniotwérezych w ujeciu wody wodociggu Nawiady, w probie wody surowej
pobranej do badania w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody dnia 16.06.2017r.,
na podstawie Sprawozdania z badan nr BCR/1/3146/2017/RT z dnia 26.06 2017r. oraz
Sprawozdania z badan nr BCR/1/3146/2017/RD z dnia 17 sierpnia 2017r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie

stwierdza przvdatnosé¢ wody do _spozycia

Uzasadnienie

Woda w probach zbadanych w Laboratorium Slaskiego Centrum Radiometrii
Srodowiskowe] Glownego Instytutu Goérnictwa w Katowicach opisanych jak wyzej,
w zakresie wstepnego monitoringu substancji promieniotworczych odpowiada wymaganiom
okreslonym w zatacznikach nr 3C i 3D cytowanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Zdrowia.

W zwiazku z wartosciami nieprzekraczajacymi granic wykrywalnosci dla stezenia
trytu oraz izotopéw promieniotworczych radu: Ra-226 i Ra-228 okreslonych w czesci C
zalgcznika nr 10 w/w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z § 10 ust. 2 nastgpne
badanie wody nalezy wykona¢ za 5 lat (do marca 2022 roku).
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