Mragowo, 19.03.2018r.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mragowie

HK.4020.3.4.2018

Zaklad Gospodarki Komunalnej

iowej Sp. z o.0. M /’@N) / fi%f)
iecki, ul. Polna 3A

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r.,, poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakosci wody pobranej
z wodociagu Stare Kietbonki w dniach:

06.03.2018r opisanej w protokole Nr HK.4020.3.4.2018 z dnia 06.03.2018r., kod probek
11Mr/117, 12Mr/118 i sprawozdaniach laboratoryjnych nr L/SBW/121/2018,
L/SBW/122/2018 z badania probek wody do spozycia

12.03.2018r opisanej w protokole Nr HK.4020.3.4.2018 z dnia 12.03.2018r., kod prébek
13Mr/117, 14Mr/118 i sprawozdaniach laboratoryjnych nr L/SBW/125/2018,
L/SBW/126/2018 z badania préobek wody do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie
stwierdza przydatnos¢ wody do_spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PSSE w Ketrzynie, opisanych jak wyzej,
w  zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zataczniku nr 1: Czes¢ A Tabela 1, Czesé C Tabela 1
i Tabela 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie analizy powolanych
wynikow badan laboratoryjnych i przepisow prawnych postanowiono jak wyzej.

Do wiadomosci:

Wojt Gminy Piecki : ﬁ(y,/
/)




